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MIBACT-MU-CAP.
REP DECRETIN. 58

DEL obla=/2144

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO A FORNITORE PER INTERVENTI STRAORDINARI DA EFFETTUARSI AGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL MUSEO DI CAPODIMONTE, DEL
PALAZZOTTO BORBONICO E SUE PERTINENZE

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 ¢ s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linece Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la nota del 25 novembre 2016, prot. 11801 con la quale il MIBACT ha approvato il Bilancio di

previsione del Museo di Capodimonte;

VISTO il verbale del collegio dei revisori n. 4 del 07.02.2017 con il quale ¢ stato dato parere positivo alle

variazioni di bilancio proposte;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.02.2017 che ha approvato le variazioni di

bilancio proposte;

CONSIDERATO che nel corso del funzionamento degli impianti di riscaldamento si sono riscontrate

anomalie ad alcune componenti;

CONSIDERATO che la sostituzione di detti componenti non & prevista nella manutenzione ordinaria in

COrs0;

CONSIDERATO che per il prosieguo del servizio di riscaldamento € necessario un intervento di carattere

straordinario che contempli le seguenti sostituzioni;



1) LAVORI IN CENTRALE TERMICA, VELARI E GDS

- Sostituzione di n° 13 manometri attacco radiale;

- Sostituzione di n.13 Ricci aspirali completi di rubinetti e raccorderia;

- Sostituzione di n.1 Vaso espansione da 241t;

- Sostituzione di n.1 Valvola sicurezza Ispel da 6 bar attacco %2;

- Sostituzione di n.1 Valvola unidirezionale di ritegno Valstop Europa da 2°’;

- Fornitura e posa in opera di carpenteria a basamento per vasi di espansione con travi HEA
100 e piastre di sostegno con ripristino supporti con piastre in lamiera da 1 cm, il tutto
saldato e verniciato;

- Rifacimento delle tubazioni da 2” attacco vaso di espansione per tutti e tre i vasi dovute a
grosse perdite d’acqua;

- Smontaggio della caldaia:n® 1 con saldature delle forature;

- Sostituzione dell’isolamento e sigillatura caldaia numero 3;

- Lavorazione di ripristino perdite tubazioni riscaldamento (Velari);

- Sostituzione n° 2 gruppi-di riempimento completi di manometro (Centrale Termica);

- Sostituzione di n° 2 valvole unidirezionale da % pollice (Centrale Termica);

Riparazioni cavi elettrici con muffole di legatura (Centrale Termica);

Sostituzione di n° 11 bombolette sfiato Valmat e n°® 11 a sfera 3/8 (Velari);

Riparazioni di n° 3 batterie caldo/freddo alle UTA con smontaggio, ritiro e lavorazioni

eseguite in officina;

Sostituzione di n° 3 termometri 0-120 attacco radiale (Magazziono GDS);

- Riparazioni n° 5 perdite d’acqua sulle tubazioni con saldature (Valari);

- Sostituzione di n° 1 vaso di espansione da 50 It per riscaldamento (Magazzino GDS);

- Sostituzione n. 2 manometri 0-10 bar con aagiuntadi n° 2 valvole da 3/8 (Magazzino GDS);

- Riparazione di n° 4 bombolette sfiato Valmat (Magazzino GDS);

- Riparazione di n° 6 pompe di circolazione (Magazzino GDS);
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CONSIDERATA la necessita di garantire il perfetto funzionamento dell’impianto di riscaldamento al
Museo di Capodimonte e al Palazzotto Borbonico e sue pertinenze;

VISTO il decreto Rep. 161 del 05.12.2016 con il quale veniva conferito al Funzionario per le Tecnologie
geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino I’incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore
dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del servizio di
manutenzione, gestione, conduzione e terzo responsabile abilitato in possesso dei requisiti di idonea
competenza tecnica degli-impianti di‘riscaldamento del Museo di Capodimonte e del Palazzotto Borbonico e
sue pertinenze per I’importo complessivo di € 33.285,58;

CONSIDERATO che i lavori di cui al precedente capoverso sono stati appaltati all’impresa “Sapi Solar

s.a.s ” con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/a P. IVA 06812441217, per I’importo netto di €
13.559,00 (dicesi tredicimilacinquecentocinquantanove/00) oltre I.V.A;

CONSIDERATO per effetto del ribasso offerto dell’impresa, si & avuta un economia sull’importo originario
di € 13.724,27 (tredicimilasettecentoventiquattro/27) oltre . V.A_;

VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot.
MIBACT-MU-CAP — MU-CAP 686 del 02.03.2017, cl 25.10.04/2.4 nonché 1’accettazione della stessa da
parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

CONSIDERATO che da una stima effettuata 1’importo da porre a base dell’affidamento ¢ pari €. 13.700,00

(dicesi euro tredicimilasettecento/00) oltre LV.A. di legge per complessivi € 16.714,00 (sedicimilasette
centoquattordici/00) IVA compresa.

VERIFICATA ]a copertura economica in bilancio sul capitolo 1.1.3.155 anno 2016;

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per
gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante
affidamento diretto per le motivazioni su espresse;



CONSIDERATO che I'impresa “Sapi Solar s.a.s.” con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A
attualmente € presente con mezzi e operai nel Museo di Capodimonte, in quanto sta eseguendo il servizio di
manutenzione ordinaria allo stesso impianto di riscaldamento;

DETERMINA:

a) di recuperare il ribasso d’asta pari a € 16.714,00 (sedicimilasettecentoquattordici/00) IVA compresa
derivante dall’appalto del “Servizio di manutenzione, gestione, conduzione e terzo responsabile abilitato in
possesso dei requisiti di idonea competenza tecnica degli impianti di riscaldamento del Museo di
Capodimonte e del Palazzotto Borbonico e sue pertinenze dell’importo complessivo di € 33.285,58”;

b) di avviare la procedura di affidamento mediante affidamento diretto all’impresa “Sapi Solar s.a.s.”
con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A;

¢) di impegnare I’importo d €. 16.714,00 (sedicimilasettecentoquattordici/00) IVA compresa, derivante dalla
/  presente determina sul capitolo 1.1.3.155 anno 2016;

d) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.Igs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul
sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, 1i 06.06.2017

IL DIRETTORE
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